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TECHNIK THERM itrétegii csé alkalmazasi teriiletei és hasznalati atmutaté

Termékvalaszték:

e Otrétegii aluminiumbetétes ¢lhegesztett Pex-Al-Pex mlianyag cs6

16x2.0 100 és 200 m-es tekercsekben
20x2,0 100 m-es tekercsekben
26x3.0 50 m-es tekercsekben

32x3.0 50 m-es tekercsekben

40x4.0 5 m-es szalakban

50x4.5 S m-es szalakban

63x6.0 5 m-es szalakban

Alkalmazasi teriiletek:

Kozponti fiitési-, ivoviz ellatdsi halozatok kiépitése, fiité/hiitémezék kialakitasa
feliiletfiitésekhez/htitésekhez

Hasznalati utmutato:

A csokotéshez sziikséges szerszamok:

- gorgds csévagd vagy csévago ollo

- héntoloval ellatott kalibralo

- a szoritogyurls idomokhoz villaskulcsok

- a présidomokhoz présszerszam a megfeleld tipust és méretii préspofakkal.

A csovek vagasat gorgds csévagoval vagy egyéb megfeleld csévago olloval kell elvégezni.
A vagott csévégnek a cso tengelyére merdlegesnek kell lennie. A csévégeknek kor alaktinak
¢s tisztanak kell lenniiik.
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A vagast kovetben a kalibraloval el kell végezni a belsé muanyagréteg hantolasat, hogy az
idomokkal torténd osszeillesztés soran az ne tolja el a helyérél, hanem athaladjon a
tomitésre szolgdld ,,0” gytirtik felett. A miivelet elvégzése utdn ellendrizni kell a csévég
sorjamentességét.

Csékotés szoritdgylriis idomokkal:

A megmunkalt csévégre ra kell huzni elészor a csavaranyat, majd a szoritoégylrit. Ezek utan
a cs6 veégebe kell nyomni az idomot, iitk6zésig a helyére kell tolni a hasitott szoritogytrit,
majd szintén iitkozésig fel kell tolni a csavaranyat is. Az idomot a megfeleld pozicioba kell
forgatni €s az anyat villaskulccsal meg kell huzni.

Csokotés présidomokkal:

Csokotéskor a cs6 végébe iitkozésig be kell nyomni az idomot, amelyet a megfelelé
pozicioba kell forgatni.

A csé megfelel6 mélységig tortént benyomésa az UTM (U) idomok esetében a
préshiivelyen, mig az UNI (TH/U/H) idomoknal a mianyag gytiriin talalhaté nyilasok
segitségével ellendrizhetd.

Mindezek utan egy megfelelé tipust és méretii préspofat alkalmazva, présszerszammal kell
elvégezni a préselést. A préspofat pontosan kell railleszteni a préshiivelyre, majd a préselés
folyamatat addig kell folytatni, amig a pofa teljesen Ossze nem zar. Ezek utan a pofat
szétnyitva és levéve az igy mar deformalédott préshiivelyrél a csékotés el is késziilt.

A présidom utén a cs6 legaldbb 1xD tévolsagig nem hajlithato.

A kotések elvégzése soran az ,,0” gyliriik nem sériilhetnek meg, és nem fordulhatnak ki a
helytikrol!

A csovek kis sugaru hajlitasa esetén erre rendszeresitett kiilsé vagy bels6 hajlité rugot kell
haszndlni, mely nem engedi, hogy a csé megtorjon.
A 40, 50 és 63-as méretii csdvek nem hajlithatoak!

Hasznalati feltételek ivovizellatas teriiletén torténé alkalmazas esetén:

* Az érintkezd viz hémérséklete a 30°C fokot nem haladhatja meg.

A rendszert, hasznalatbavételt megeléz6en négy napra, naponta valtott ivovizzel kell
feltolteni.

* Az oblitésre hasznalt vizet a csatorndba kell leengedni, azt ivés és étkezés céljara
felhasznalni nem szabad!

® A csorendszer rendeltetésszerii hasznélata kizardlag a fentiekben leirt 4toblitést
kovetéen kezdheté meg.
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Altaldnos garancialis el6irasok:

A csovek tarolasa fedett, az idéjards viszontagsagaitdl védett helyen kell hogy
torténjen. A tarolasi hdmérséklet nem haladhatja meg a 40°C fokot.

A menettomitések esetén kender hasznalata nem megengedett, mivel ennek talzott
hasznalataval olyan feszit6hatas léphet fel amely — ugyan nem azonnal — de bizonyos
id6 elteltével szétrepesztheti a belsémenetes részt.

Az idomokat 6vni kell az egyéb épitéanyagok (pl. festék, zsir. olaj. oldoszer,
bitumen stb.) lehetséges kéros hatasaitdl.

A szakszerltlen szerelés vagy kivitelezési hiba esetén a garancia érvényét veszti

A menetes idomok acélbol késziilt termékkel nem csatlakoztathatoak.

A garancia szintén érvényét veszti. amennyiben a kivitelezés soran felhasznalt
termekeket kdros kiilsé hatés éri pl. kiilsé fizikai sériilés (horpadas, belapitas, sulyos
karcolodas vagy egyéb megrongal6das), a rendszer csavard igénybevételnek lett
kitéve.

Nem érvényes a rendszergarancia, amennyiben az ezen tajékoztatoban szerepld
termekek k6z€ méashonnan szarmazé termék is beépitésre keriilt.

Kiils6 és belsdmenetes idomok csatlakoztatdsa esetén a kiilsé menetbél min. 1
menetnek szabadon kell maradnia.

A nyomasproba elvégzése minden esetben kotelezé és ennek eredményét
dokumentdlni kell! A nyomasproba jegyz6konyv hianya a garancia elvesztését
eredményezi. A nyomasprobat kornye~eti hémérséklet(i vizzel kell elvégezni,
id6tartama 24 6ra. A nyomaspréba elétt ellendrizni kell a vezetékrendszer
atbocsatoképességét minden szakaszon, a részleges vagy teljes dugulas elkertilése
érdekében.

Fagyvesz€ly esetén a rendszert le kell iiriteni vagy a héhordozéhoz megfeleld
mindségli €s koncentracioju fagyallé adalékot kell keverni.

Jotallas:

A Technik Therm rendszer minden elemére vonatkozoan a CU-Impex Kft. a 11/1985
(VL.22.) EVM-IpM-KM-MEN_BKM egyiittes rendelete alapjan 10 éves kotelezé jotallast

nyujt.

Halésztelek, 2017. januar 31.
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